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MUNICIPIO DE JURUTI
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PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DE ELEVADOS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO CAP. 60M?
NA ZONA RURAL DE JURUTI-PARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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MUNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS
C.N.P.J 05.257.555/0001 — 37

PROJETO BASICO

1. TITULO:

CONSTRUGCAO DE ELEVADOS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO CAP.

60M> NA ZONA RURAL DE JURUTI-PARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

2. IDENTIFICACAO DO OBJETO:
Consiste este Objeto na Contratagdo de Constru¢do de Elevados de Concreto Armado Pré-
moldado cap. 60m* para atender as demandas da Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA.
Contemplando todos os elementos necessarios para concepgdo do mesmo, como segue: Memorial

Descritivo e Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico- Financeiro.

3. JUSTIFICATIVA:

A Prefeitura Municipal de Juruti através da Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA,
justifica pela necessidade de realizar Construgdo de Elevados de Concreto Armado Pré-moldado cap.
60m? para que haja o fornecimento de agua potavel dos seguintes distritos: Juruti Velho, Tabatinga e
Castanhal todas pertencentes a regido do Rural de Juruti — PA, as referidas localidades ndo possuirem
o reservatorio de agua potavel para distribui¢io aos comunitarios.

A constru¢do do elevado de concreto em regime de contratagéo da ira viabilizar o beneficio
aos moradores da regido. Bem como, qualidade de vida dos usuarios, que hoje, sofrem com a escassez
de agua, tanto para consumo humano, banho, servigos domiciliares e beneficiamento para a produgéo

rural.

4. FUNDAMENTACAO LEGAL:

A contratagdo na Administragdo Publica para execugdo de Servigos e Obras de Engenharia
devera obedecer ao disposto na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes e demais
normas pertinentes, considerando que em 18 de junho de 2018 foi promulgado o Decreto n® 9.412, o
qual atualizou os valores das Modalidades de Licitagio, esse procedimento enquadra na Modalidade

de Tomada de prego, visto que o valor total ficou abaixo do estipulado pelo referido decreto.

Rua Firmino Guimardes, N°12, centro, Juruti-PA, CEP 68.170-000
E-mail: planejamento@juruti.pa.gov.br
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5. ESPECIFICACOES:

5.1.Planilha Sintética dos Servicos a serem Executados no Projeto:

Planilha Sintética dos Servigos em anexo.

3.2.Planilha Analitica dos Servicos a serem Executados no Projeto

5.3. Planilha Orgamentaria em anexo.

5.4. Memorial Descritivo:

Memorial Descritivo em anexo

6. CRONOGRAMA DE EXECUCAO:

Cronograma Fisico Financeiro em anexo.

7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO:
A obra sera acompanhada e fiscalizada em todas as suas etapas por profissional devidamente

habilitado nomeado pela contratante.

8. VALOR ESTIMADO E PAGAMENTO DA OBRA:
A obra esta orgada no valor de R$ 816.924,70 (oitocentos e dezesseis mil € novecentos e vinte

€ quatro reais e setenta centavos).

9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
= Garantir o pagamento dos servigos 4 medida em que a obra se desenvolver conforme
emissdo dos Boletins de Medigdo e de acordo com o Cronograma da Obra;
= Acompanhar ¢ supervisionar a perfeita prestagio do servigo contratado, garantindo que o
mesmo se desenvolva com qualidade e técnica necessarias para um melhor desempenho
das atividades, na forma da Lei 8.666/93;

Rua Firmino Guimardes, N°12, centro, Juruti-PA, CEP 68.170-000
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= Fiscalizar o estrito cumprimento das metas estabelecidas através de profissional

devidamente habilitado e designado pela Secretaria de INFRAESTRUTURA do
Municipio de Juruti.

10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
= Atender as exigéncias legais estabelecidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
n°® 8833, de 08 de junho de 1994
= Manter durante toda a execugio da obra as obrigagdes assumidas;
= Permitir a Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Juruti, a inspegfio dos servigos contratos
em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informagdes e esclarecimentos

solicitados.

11. PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA:
O prazo para execugdo da obra ¢ de 4 (quatro) meses a partir da data da assinatura da ordem

de servigo.

Juruti — PA, 10 de fevereiro de 2023

" Engerneilrt v

CREA- PA: 15170194
Amilton José da Silva Viana
Engenheiro Civil
CREA: 151701949-4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANGAS

CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto: CONSTRUCAO DE ELEVADOS DE CONCRETO

Enderego: Distrito Juruti Velho e Tabatinga - Juruti, PA
Data: Fevereiro de 2023
Referencia: SEDOP Set/2022 SINAPI 12/2022.

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ARMADO PRE-MOLDADO CAP. 60M* NA ZONA RURAL DE JURUTI-PARA

- VALOR MESES
CRICAO DOS .
it i o SERVICUS (R$) 12 Més 22 Més 32 Més 49 Mds
Fisico 50,00%] 15% 15% 20%
1, AR 85.803, :
0 [SERVICOS PRELIMINARES ol 42.901,68 12.87050 | 1287050 | 17.160,67
Fisico 100%
: =8, 441.545,1
20 |ELEVADO DE CONCRETO ARMADO H=8,00m 845,12 |0 st -
30 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RESERVATORIO 259.963,98 [-5ko L
Financeiro 259.963,98 - -
Fisico 50% 50%
; TO ILH RO 6.530,67
40 |TRATAMENTO COM PASTILHAS DE CLO! i e | e :
Fisico 50% 50%
/ 18.719,45
5.0 |CASA DE COMANDO/ DEPOSITO 19 = —— gaTe TS TR
Fisico 50% 50%
362,12
6.0 [SERVIGOS COMPLEMENTARES 436212 (72— - : rre e
Fisico Mensal 59,30% 33,80% 3,39% 3,51%
Financ, Mensal | 484.446,80 | 276.099,82 | 27.67662 |  28.701,46
816.924,70
M ContSEkIcinG N eico Acutam 59,30% 93,10% 96,45% 100,00%
Financ. Acumul | 484.446,80 | 760.545,62 | 788.223,24 | 816.924,70

Amilton |.S. Viana
Engenheiro Civil
CREA - PA: 151701949 - 4

e C =
LAMILTON JOSE DA SILVA VIANA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 151701949-4
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MUNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS
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Requerente: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto: CONSTRUCAO DE ELEVADOS DE CONCRETO AR

JURUTI-PARA
Endereco: Distrito Juruti Velho e Tabatinga - Juruti,PA
Data: Fevereiro de 2023

Referencia: SEDOP Set/2022 SINAPI 12/2022.

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

MADO PRE-MOLDADO CAP. 60M* NA ZONA RURAL DE

COMPOSICAO 01
Fonte COD. [Mobilizagéo e desmobilizagso und. Coef. Valor Unit. | Valor Total
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
SINAPI | 73467 |MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN, APROX. 250X | cHp 6,00 24753 1.485,18
6,50 X 0,50
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAPI | 88282 |MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 21,04 126,24
SINAPI | 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 19,21 230,52
TOTAL SEM BDI und 1.841,94
COMPOSICAO 02
FONTE COD. [Alvara de Construgéo Faixa Taxa R$ UFM Valor Total
PMJ | Anexo VI |Alvara de Construgao 5 330,00 25,93 8.556,90
TOTAL S/BDI | und | 855690
COMPOSICAO 03
FONTE | COD. |ADMINISTRACAO LOCAL und. Coef. | Valor Unit. | Valor Total
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
- 40,00 91,49 3.659,60
SINAPI | 80777 | coMPLEMENTARES
SINAPI | 90766 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 20,03 3.204,80
TOTAL S/BDI | und [ 6.864,40

Amilton |.S. Viana
Engenheiro Civil

CREA-PA: 151701949 -4
i 57
AMILTON JOSE DA SILVA VIANA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 151701949-4




ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS
CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto: CONSTRUCAO DE ELEVADOS DE CONCR
JURUTI-PARA

Enderego: Distrito Juruti Velho e Tabatinga - Juruti,PA
Data: Fevereiro de 2023
Referencia: SEDOP Set/2022 SINAPI| 12/2022.

ETO ARMADO PRE-MOLDADO CAP. 60M* NA ZONA RURAL DE

MEMORIA DE CALCULO
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) _Larg.(m) Altura(m) Area (m?)
1.1 Placa de obra em lona com plotagem de grafica 1,50 2,25 3,38
TOTAL [ 3,38 m?
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) Larg.(m) | Altura(m) Area (m?)
1.2 Locagdo da obra (execugéo de gabarito) 4,00 15,00 60,00
TOTAL | 60,00 m?
ITEM DESCRICAD Quant. | Comp. (m) Larg.(m) | Alturaim) | Area(m?)
1.3 Ligacéo provisoria de agua 1
TOTAL | 1,00 und
ITEM DESCRIGAO Quant. | Comp. (m) Larg.(m) Altura{m) Area {m?)
1.4 Ligagéo provisoria de energia 1
TOTAL | 1,00 und
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) | Area(m?)
1.5 Barrac&o de madeira/Almoxarifado 3,00 3,00 9,00
TOTAL [ 9,00 m?
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp.(m) | Larg(m) | Alturaim) | Area(m?)
1.6 Mobilizagéo e Desmobilizagéo de pessoal e equipamentos 1,00
TOTAL | 1,00 und
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp.(m) | Larg.(m) | Altura(m) [ Area(m?)
1.7 Alvara da Obra 1,00
TOTAL | 1,00 und
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp.(m) | Larg.(m) | Alturaim) | Area(m?)
1.8 Administragac Local 1,00
TOTAL | 1,00 und
4.0 ELEVADO DE CONCRETO
ITEM | DESCRICAO Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) | Volume (m’) |




ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANCAS
CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto: CONSTRUGAO DE ELEVADOS DE CONCRETO AR

JURUTI-PARA

Endereco: Distrito Juruti Velho e Tabatinga - Juruti, PA
Data: Fevereiro de 2023

Referencia: SEDOP Set/2022 SINAP| 12/2022.

MADO PRE-MOLDADO CAP. 60M* NA ZONA RURAL DE

MEMORIA DE CALCULO
4.1__|Escavagso manual ate 1.50m de profundidade [ 1000] 1,50 | 1,50 | 1,70 | 38,25
TOTAL | 38,26 m*
ITEM DESCRIGAO Quant. | Comp. (m) [ Larg.(m) |Volume (m?)}| Volume (m®)
4.2 Reaterro compactado 5,63 38,25
TOTAL | 3263 m®
ITEM DESCRICAD Quant. | Comp. (m) Larg.(m) | Altura(m) | Volume (m?)
4.3 Fundag&o em concreto armado fck=25MPA ¢f forma mad. branca
Sapata 10,00 1,50 1,50 0,25 5,63
estacas 40,00 3,00 0,05 6,00
TOTAL | 11,63 m?
ITEM DESCRIGAO Quant. | Comp. (m) | Larg(m) | Altura(m) | Volume (m?)
4.4 Pilar em concreto armado fck=25MPA c¢f forma mad. branca 10,00 0,40 0,20 9,50 7,60
TOTAL | 7,60 m?
ITEM DESCRICAQ Quant. | Comp. (m) Larg.(m) Altura(m) | Volume (m?)
4.5 Viga em concreto armado feck=25MPA ¢f forma mad. branca 8,00 3,00 0,12 0,40 1,15
8,00 3,00 0,12 0,30 0,86
8,00 2,22 0,12 0,40 0,85
TOTAL 2,87 m®
ITEM DESCRICAQ Quant. | Comp. (m) Larg.(m) | Altura{m) Area
4.6 Laje em concreto armado fck=25MPA cf forma mad. branca 15,00 4,00 60,00
TOTAL | 60,00 m?
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) Larg.(m) | Altura(m) | Volume (m?)
4.7 Escada de marinheiro s/ protegao 6,00 .
TOTAL | 6,00 m
ITEM DESCRICAO Quant, _Viga Pilar Laje _Volume (m?)
4.8 |PVA interna sem superf. preparada 63,59 152,00 120,00 335,59
TOTAL I 335,69 m?
ITEM DESCRICAO Quant, | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) Area
4.9 Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 1 1/2" 38,00 1,20 45 60




ESTADO DO PARA

MUNICIPIO DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS

CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto: CONS_TRUGAO DE ELEVADOS DE CONCRETO AR
JURUTI-PARA

Endereco: Distrito Juruti Velho e Tabatinga - Juruti,PA
Data: Fevereiro de 2023

Referencia: SEDOP Set/2022 SINAPI 12/2022.

MADO PRE-MOLDADO CAP. 80M* NA ZONA RURAL DE

MEMORIA DE CALCULO
i TOTAL [ 4560 m® i
5.0 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RESERVATORIO
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) [ Volume (m®)
5.1 Reservatério em fibra de vidro de 15.000 litros de capacidade 4,00
8.2 Curva 90° PVC JS 75 mm 2,00
5.3 Curva 90° PVC JS 150 mm 4,00
54 Tubo PVC JS 75 mm 12,00
5.5 Tubo PVC JS 150 mm 48,00
5.6 |Adaptador curto PVC 6" x 150mm 6,00
5.7 Registro de gaveta bruto 6" 4,00
5.8 Registro de esfera PVC JS 50mm 1,00
59 Redugdo 60 mm x 50 mm 1,00
5.10 |Abragadeira metalica 6" 5,00
511 |TE PVC JS 150mm 4,00
512 |Adaptador para caixa d'agua com flange livre DN 150 mm X &" 5,00
513 |Adaptador para caixa d'agua com flange livre DN 75 mm X 2 1/2" 10,00
TOTAL | - m
6.0 TRATAMENTO COM PASTILHAS DE CLORO
ITEM DESCRIGAO Quant. | Comp. (m) Larg.(m) Altura(m) | Volume (m?)
6.1 Instalagéo do Sistema de Produgéo e de dosagem de cloro
Construgao da caixa de protegao do clorador em alvenaria com
6.1.1 |0,80m x0,80m x 0,60m, incluindo tampa em concreto e reboco 1,00
interno
Regularizagéo de base para revestimento do piso, empregando
6.1.2 |argamassa de cimento e areia média no trago 1:3, com aditivo 1,00
impermeabilizante.
6.1.3 |Fornecimento e instalagéo de Clorador tipo pastilha 1,00
6.2 Sistema Hidraulico com tubulagio e conexées DN = 25mm e
3 bases de suporte do equipamento
6.2.1 [Colar de ligagdo 50mm x 25mm 2,00
6.2.2 |Curva 900 PVC 25mm 7,00
6.2.3 [Tubo PVC JS DN 25mm 12,00
6.2.4 |[TeelS 25mm X 25mm 1,00
6.2.5 |Registro de gaveta em aco 3/4” 4,00
6.2.6 |Adaptador SRM 25mm x3/4" 10,00
6.2.7 |Unido PVC 25mm 2,00
TOTAL = m
8.2  CASA DE COMANDO / DERPOSITO

ITEM

| DESCRICAQ

| Quant. | Comp. (m) [ Larg.(m) | Altura(m) | Volume (m") |
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MUNICIPIO DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS
CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto: CONSTRUCAQ DE ELEVADOS DE C

JURUTI-PARA
Endereco; Distrito Juruti Velho e Tabatinga - Juruti,PA
Data: Fevereiro de 2023
Referencia; SEDOP Set/2022 SINAPI 12/2022.

ONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO CAP. 60M* NA ZONA RURAL DE

MEMORIA DE CALCULO

8.2.1 _|Escavago manual ate 1.50m de profundidade | | 10,00 | 0,30 | 0,30 | 0,90
TOTAL | 0,90 m

ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) Larg.(m) | Altura(m) | Volume (m?)

8.22 |Baldrame em conc.ciclopico c/pedra preta incl.forma 10,00 0,30 0,30 0,90
TOTAL | 0,90 m

ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) Larg.(m) | Altura(m) AREA

8.2.3 |Alvenaria tijolo de barro a cutelo 10,00 2,30 23,00

cobogo 2,00 1,65 0,60 1,98
Portao 2,10 1,00 2,10

TOTAL | 18,92 m?

ITEM DESCRICAO Quant. Area alvenaria Volume (m?)

8.2.4 |Chapisco 2,00 | 18,92 | 37,84
TOTAL [ 3784 m?

ITEM DESCRICAO Quant. Area chapisco Volume (m?)

825 |Reboco | 37,84 | 37,84
TOTAL | 37,84 m?

ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Alturaim) | Volume (m?)

8.26 |Cobogo 2,00 1,65 0,60 1,98
TOTAL ] 1,98 m

ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Alturaim) | Volume (m?)

8.2.7 |Encaibramento e ripamento 3,17 3,40 10,78
TOTAL I 10,78 m?

ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) | Larg(m) | Altura(m) | Volume (m?)

829 |Laje pré-moldade para cobertura 3,60 2,00 7,20
TOTAL | 7,20 m

ITEM DESCRIGAO Quant. | Comp. (m) Larg.(m) | Altura(m) | Volume (m?)

8.2.10 |Camada regularizadora no trago 1:4 1,70 3,30 5,61
TOTAL | 561 m




ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS
CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto: CONSTRUGAO DE ELEVADOS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO CAP. 60M* NA ZONA RURAL DE
JURUTI-PARA

Endereco: Distrito Juruti Velho e Tabatinga - Juruti, PA
Data: Fevereiro de 2023
Referencia: SEDOP Set/2022 SINAPI 12/2022.

MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) Area
8211 |PVA sem massa ¢/ lig. preparador 37,84
TOTAL ] 37,84 m
9.0 SERVICOS DIVERSOS
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) Larg.(m) | Altura(m) | Volume (m?)
9.1 Placa de Inauguragéo 1,00
TOTAL | 1,00 m
ITEM DESCRIGAO Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) | Volume (m?)
9.2 Limpeza geral e entrega da obra 4,00 15,00
TOTAL | 60,00 m

Amilton ].S. Viana
Engenheiro Civil
CREA PA/51701949 -4

M da Silva Viana
enh

eiro Civil
CREA 151701949-4
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ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
C.N.P.J 05.257.555/0001 - 37

CONSTRUGAO DE ELEVADOS DE CONCRETO
OBRA: ARMADO PRE-MOLDADO CAP. 60M* NA ZONA RURAL
DE JURUTI-PARA

LOCAL: Juruti - Para
RESPONSAVEL: Amilton José da Silva Viana

COMPOSICAO ANALITICA DA TAXA DE B.D.I.

A) Despesas Indiretas e Lucro 13,68%
1. Administragdo Central 4,00%
2 Garantia + Seguro N 0,49%
3. Risco 7 - 1,20%
4. Despesas Financeiras 0,99%
5: Lucro 7,00%
B) Tributos 10,65%
6 ISSQN (do local da Obra) 2,5%
7 PIS/PASEP 065%
8 CONFINS _ 3,0%
9 Contribui¢do Previdénciaria sobre a Receita Bruta 4,5%
C) Valor Final do BDI (Apés aplicagdo da férmula) 27,82%
|BDI= | I+ (AC + 8 + R+ G)*(1 + DF) *(1 + L)
(r - n
NOMENCLATURAS

AC = Taxa de Rateio da Administragdo Central;
DF = Taxa das Despesas Financeiras:
R = Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento:

| =Taxa de Tributos;

L = Taxa de Lucro Amilton |.S. Viana

Engenheiro Civil
CREA - PA;451701949 - 4

AMILTON JosEBA SILVA VIANA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:151701949-4



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUT]
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS
CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto;: CONSTRUGAO DE ELEVADOS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO CAP. B0M® NA ZONA RURAL DE JURUTI-PARA
Endereco: Distrito Juruti Velho e Tabatinga - Juruti,PA

Data; Fevereiro de 2023

Referencia: SEDOP Set/2022 SINAP| 12/2022.

BDI: 27,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ereu | CcoDIGO | FONTE ! DESCRIGAO DOS SERVIGOS | UN. | QUANT. I °§L° [ "'[‘é‘ic' ] VALOR (R$) ]
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 SEDOP 11340 [Piaca de obra em lona com plotagem de grafica m? 15,00 159,67 204,09 3.061,35
12 SEDOP 10009 Locagho da obra (execugda de gabarito) m* 60,00 5,10 6,52 391,20
1.5 SEDOP 10005 |Barraco de madeira/Almoxarifado und 6,00 405,36 518,13 3,108,78
1.6 ccu 1 Mobilizagao e Desmobilizagao de pessoal & equipamentos und 2,00 | 184194 2.354,38 4.708,76
17 ccy 2 Alvara da Obra und 1,00 | 8.556,80 8.556,80 8.556,90
18 ccu 3 Administragao Local 3] 100 | 686440 | 877413 8.774,13
Subtotal 28.601,12
2.0 ELEVADO DE CONCRETO ARMADO H=8,00m
2.1 SEDOP 30010 _|Escavagfo manual ate 1 50m de profundidade m* 38,25 72,64 92,85 3.551,51
2.2 SECOP 30254 |Reaterro compactado m’ 32,63 16,32 20,86 680,56
23 SEDOP 50766 _|Fundagdo em concreto armado fck=25MPA cf forma mad. branca m? 11,63 | 3.44671 4.405,61 51.215,22
2.4 SEDOP 50766 _|Pilar em concreto armada Ick=25MPA ¢/ forma mad. branca m* 7,60 | 344871 4.405,61 33.482,64
2.5 SEDOP 50766 _|Viga em concreto armado fek=25MPA of forma mad_ branca m? 2,87 3.446,71 4.405,61 12.637,40
2.6 SEDOP 50771 |Laje pré-moldada treliada (Incl. capiamento) m? 60,00 170,81 218,33 13.099,80
27 SEDOP 240618 |Escada de marinheiro o/ protecao m 6,00 629,93 805,18 4,831,08
2.8 SEDOP 150125 |PVA externa sem superl. preparada m? 33559 17,12 21,88 7.342,71
28 SEDOP 241470 |Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 1 1/2" m* 45,60 34898 446,07 20.340,79
Subtotal 147.181,71
3.0 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RESERVATORIO
o SEDOP 180839 |Reservatério em fibra de vidro de 15.000 litros de capacidade und 4,00 | 1297901 | 16.591,02 66.364,08
3.2 SINAPI 88587 |Curva 90° PVC JS 75 mm und 2,00 50,92 65,09 130,18
3.3 SINAPI 89580 |Curva 90° PVC JS 150 mm und 4,00 140,97 180,19 720,76
3.4 SINAPI 89451 |Tubo PVC JS 75 mm m 12,00 52,38 66,95 803,40
3.8 SINAPI 9828 | Tubo PVC JS 150 mm m 48,00 94,97 121,39 5.826,72
36 Mercado Adaptador curio PVC 6" x 150mm und 5,00 70,00 89,47 536,82
7 SINAP| 89450 |Registro de gaveta bruto 6" und 4,00 | 1.500,00 1.917,31 7.669,24
8 SINAPI 11928 |Abracadeira metalica 6" und 5,00 6,36 8,13 40,65
o) SINAPI 96717 _|TE PVC JS 150mm und 4,00 153,92 196,74 786,96
310 SINAPI 94791 |Adaptader para caba d'égua com flange livre DN 150 mm X 6" und 5,00 263,97 33741 1.687,05
311 SINAP| 54789 |Adaptador para caixa d'agua com flange livie DN 75 mm X 2 172" und 10,00 163,42 208,88 2.088,80
Subtotal 86.654,86
4.0 TRATAMENTO COM PASTILHAS DE CLORO
4.1 Instalaca do Sistema de Producdo e de dosagem de cloro
Construgao da caixa de protegdo do clorador em alvenaria com 0,B0m x0,80m x
4,11 SEDOP 180094 08 ln;aﬁgindc e elzjm :::; Iolae Interna . und 1,00 675,30 863,17 863,17
Regularg 0 de base para imento do piso, empregando argamassa de
412 SEDAP 130113 cI;ggh:'ltoMg areia média np:;mmﬁ. com agiti\?o lmg[mp;:bllganlsrg m by 4045 a1.70 5,70
4.1.3 Fornecimento e instalagao de Clorador tipo pastilha und 1,00 690,00 881,96 881,96
Sistena F com tubulacéo e des DN = 26mm e bases de
4.2 do
4.2.1 SINAPI 1418 |Colar de ligagdo 50mm x 25mm und 2,00 7,74 9,89 19,78
422 SINAP! 89364 |Curva 90" PVC 25mm und 7,00 748 9,57 66,95
4,23 SINAPI 94648 |Tubo PVC JS DN 25mm m 12,00 6,77 8,65 103,80
4.2.4 SINAPI 89385 |Tee JS 25mm X 25mm und 1,00 8,21 10,49 10,49
4.25 SINAP 89353 |Registro de gaveta em aco 3/4" und 4,00 30,49 38,97 155,88
4.2.6 SINAP| 65 |Adaptador SRM 25mm x3/4” und 10,00 0,61 0,78 7,80
4.2.7 SINAPI 9906 |UniSio PVC 25mm und 2,00 5,99 7,66 15,32
Subtotal 2.178,89
50 CASA DE COMANDO / DEPGSITO .
5.1 SEDOP 40026 _|Baidrame em cong ciclépico c/pedra preta Incl.forma m' 0,90 1.004,74 1.284,27 1.155,84
5.2 SINAP| 87480 |Alvenaria tijolo de barro a cutelo m’ 1892 36,82 47,06 850,38
53 SINAPI 87878 |Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m* 37,84 3,55 454 171,79
54 SEDOP 110249 |Reboco com argamassa no trago 1.3 m? 37,84 41,43 52,96 2.004,01
55 SEDOP 60045 |Cobogo m* 1,98 75,45 56,44 190,95
5.6 SEDOP 50713 |Laje pré-moldada (incl_capeamento) m* 7,20 122.81 156,98 1.130,26
57 SEDOP 130110 _|Camada regularizadora no trago 1 4 m* 5,61 20,44 37,63 211,10
5.8 SINAPI 88487 |PVA sem massa ¢/ lig. preparador mt 37,84 10,04 12,83 485,49
Subtotal 6.239,82
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 SEDOP 241318 _|Placa de inauguragao und | 1,00 793,02 1.013,84 1.013,64
6.2 SEDOP | 270220 [Limpeza geral e entrega da obra m | 0,00 574 7,34 440,40
Subtotal 1.454,04
R S B O s I __Total com BDi Incluso 21 G R AR A TR M el 23
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l Memorial Descritivo, Especificagdes e Normas Técnicas Gerais. I

1. OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagbes técnicas,
critérios, condi¢des e procedimentos estabelecidos para CONSTRUGAO DE ELEVADOS
DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO CAP. 60M®* NA ZONA RURAL DE JURUTI-
PARA.

1.1 Localizacao

O empreendimento sera construido nos seguintes distritos:

» Distrito de Tabatinga
e Distrito de Juruti Velho
e Distrito de Castanhal

2. PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou nao
alterag@o de custo da obra ou servigo, sera executada sem o prévio consentimento formal
do 6rgéo técnico da Prefeitura Municipal de Juruti.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as
especificagdes, o Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual
a posi¢cao a ser adotada.

A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagéo da obra,
sendo, todavia de responsabilidade da empresa proponente a apresentagdo dos servicos
descritos em planilha prépria, de modo a contemplar a execugéo dos servigos descritos no
memorial e/ou indicados na planta do projeto arquiteténico.

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificagdes no que forem
aplicadas:

a) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.
b) Regulamentos, especificagbes e recomendagées da EQUATORIAL ENERGIA,
COSANPA, e CORPO DE BOMBEIROS.

c) As Normas Regulamentadoras de seguranga e satde no trabalho do M.T.E.

Rua Firmino Guimardes, N°12, centro, Juruti-PA, CEP 68.170-000
E-mail: planejamento@juruti.pa.gov. br
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3. DISPOSICOES GERAIS

Competem a firma empreiteira, fazer minucioso estudo de verificagdo e comparagéo
de todos os desenhos dos projetos, especificagbes e demais elementos integrantes da
documentagéo técnica fornecida pela Prefeitura Municipal de Juruti, bem como
providenciar os registros nos 6rgéos competentes.

Os valores dos insumos dos servicos afins, que nao constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, devera ser considerado nas composigdes de custos dos referidos
Servigos.

4. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES
Nestas especificagbes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de

caracterizagdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a

alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizacdo, adotando-se os seguintes critérios:

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacbes dos
projetos e deste memorial. Na comprovagéo da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a
manifestagdo do Responsavel Técnico pela obra.

* A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que
seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia
nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

A empreiteira sera obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo

Engenheiro/Arquiteto Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro

de Diario de Obras, se o material for aplicado sem aprovagéo da Fiscalizag&o.

5. OCORRENCIA E CONTROLE

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Relatério Diario de Obras (RDO),
conforme resolugdo 1089/17 do CONFEA/CREA, destinado as anotacdes pela Contratada
sobre o andamento da obra, bem como observacdes a serem feitas pela Fiscalizagéo.

Rua Firmino Guimardes, N°12, centro, Juruti-PA, CEP 68.170-000
E-mail: planejamento@juruti.pa.gov.br



ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANCAS
C.N.P.J 05.257.555/0001 — 37

A empresa responséavel, em decorréncia de eventuais alteragdes feitas nos servicos
de acordo com a Fiscalizagéo, devera apresentar o “As Built” através de documentos que
se tornem necessarios, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes etc.

Toda comunicagéo e solicitagdo deverdo ser registradas no Relatério Diario de
Obras (RDO) e através de Oficio ou Memorando.

A empresa devera apresentar antes do inicio da obra o modelo de Relatério Diario
de Obras (RDO) para aprovagio da fiscalizagéo.

6. FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela Prefeitura
Municipal de Juruti.

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatorios e outros
elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente, o projeto e suas
especificagdes, devendo a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Juruti ser consultada
para toda e qualquer modificagao.

Compete a Fiscalizagdo, junto a empreiteira, em caso de inexisténcia ou
omissao de projetos, fazer a indicagdo e proceder as definicées necessarias para a
execugao dos servigos, como por exemplo, locais, padrées, modelos, cores, etc.

7. ADMINISTRAGAO DA OBRA

A Contratada devera manter na dire¢do da obra, um preposto seu com conhecimentos
técnicos que permita a execugdo com perfeicdo de todos os servigos, além dos demais
elementos necessarios a perfeita administragdo da obra, como mestre, almoxarife,
apontador, vigia, etc.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia a Prefeitura Municipal de Juruti,
0 nome do responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A Prefeitura Municipal de Juruti, fica no direito de exigir a substituicdo do
profissional indicado, no decorrer da obra, caso 0 mesmo demonstre insuficiente pericia nos
trabalhos ou indisposigdo em executar as ordens da Fiscalizagao.

Rua Firmino Guimardes, N°12, centro, Juruti-PA, CEP 68.170-000
E-mail: planejamento@juruti.pa.gov.br
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A méao-de-obra a ser empregada, nos casos necessérios, devera ser especializada,
onde sera obrigatéria a utilizagdo dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI),
apropriados a cada caso, visando a melhor seguranga do operario, juntamente com os
crachas dos trabalhadores relacionados para a obra.

A Contratada sera responséavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execugéo dos servigos, a Contratada devera:

* Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s /
RRT'’s referente a execugéo do objeto do contrato e especificagdes pertinentes.

¢ Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicbes e acordos relativos a
legislagéo social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servigos objeto do contrato.

» Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes
Ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos
servigos tais como:

*  Alvara

* Habite-se

* Inscri¢do CEI

8. EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos e
maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom andamento e
execugao dos servigcos, até a sua concluséo.

9. DESPESAS GERAIS
Cabera a Contratada as despesas com a manutencdo do canteiro, com os
pagamentos relativos aos consumos de energia elétrica e de agua, bem como com o

fornecimento dos materiais de escritério para o seu consumo.

Rua Firmino Guimaraes, N°12, centro, Juruti-PA, CEP 68.170-000
E-mail: planejamento@juruti.pa.gov, br
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10. METODOLOGIA DE EXECUGCAO DE SERVICOS

10.1 Servigos Preliminares

A administracdo da obra devera seguir as diretrizes do item 7 desse memorial
descritivo.

Mobilizacdo compreende o efetivo deslocamento e instalagéo no local onde deverdo
ser realizados os servigos, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamentos
necessarios a execugdo destes. Desmobilizacdo compreende a desmontagem do canteiro
de obras e consequentemente a retirada do local de todo o efetivo, além dos equipamentos
e materiais de propriedade exclusiva da Contratada, entregando a area das instalagdes
devidamente limpa.

A empresa devera ser responsavel pela confecgédo e instalagdo de uma placa
indicativa da obra conforme modelo e padréo fornecido pela Prefeitura Municipal de Juruti.
Devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizada afixada em estrutura de madeira
(3,00mx2,00m), nos padrdes determinados pela Administragdo. Sera instalada em local
visivel, e deve se apresentar em perfeitas condi¢ées até o término do convenio.

10.2 Elevado de Concreto Armado H=8,00m

A estrutura a ser construida serd em concreto armado, devendo ser executada em estrita
observancia as disposi¢des do projeto estrutural fornecido pelo Contratante e obedecendo as normas
técnicas em vigor (ABNT — NBR 6118, NBR 6120 e demais normas correlatas).

Os servigos em concreto armado deveréo ser executados conforme estabelecidos no projeto,
seguindo-o fielmente. Deverdo servir como referéncias as normas técnicas brasileiras vigentes,
conforme prescritas pela ABNT.

Nenhum elemento estrutural podera ser concretado sem a prévia e minuciosa verificagéo por
parte da fiscalizagéo da Prefeitura de Juruti. Qualquer divida quanto a montagem das armaduras,

Rua Firmino Guimardes, N°12, centro, Juruti-PA, CEP 68.170-000
E-mail: planejamento(@juruti.pa.gov, br
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formas e escoramento, o projetista deve ser consultado. Nesta inspecéo deverdo ser observadas as

caracteristicas das armaduras, férmas, bem como a correta colocagbes das tubulagdes destinadas
as instalagdes

10.3 Fornecimento e Instalagdo do Reservatério

e Reservatorio.

A construgéo de estrutura em concreto armado devers estar de frente para o logradouro.

* Pintura Do Logotipo Da Prefeitura De Juruti.

Pintura de logotipo da Prefeitura Municipal de Juruti no reservatério de fibra de vidro com tinta
PVA Acrilica.

o Escada De Marinheiro

A empresa contratada devera fornecer a instalacdo de escada de marinheiro com protecao
conforme a planta em anexo.

10.4 Tratamento com Pastilhas de cloro

A area em volta do pogo devera ser completamente limpa e restaurada retirando-se
todos os materiais estranhos tais como: ferramentas, madeiras, cordas, fragmentos de
qualquer natureza, tinta de vedagdo e espuma, antes de ser desinfetado. Para desinfecgéo
devera ser utilizada solugdo de cloro que permita se ter um teor residual de 5 ppm (cinco
partes p6r milhdo) de cloro livre, com repouso minimo de 2 (duas) horas.

10.5Placa de inauguragdo em aco/letras bx. relevo (50 x 70cm)

Ficara a cargo da contratada o fornecimento e instalacdo de uma placa de
inaugurac@o da obra, em ago escovado, de 50 x 70cm, letras em baixo relevo, conforme
modelo adotado pela Prefeitura Municipal de Juruti, devendo o fornecedor oferecer uma
garantia de 12 meses com referéncia a qualidade do material utilizado na confecgédo da
placa.

Rua Firmino Guimardes, N°12, centro, Juruti-PA, CEP 68.170-000
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10.6 Limpeza da obra ¢/ remogéo de entulho

Entende-se por limpeza, lavar e retirar detritos que ficarem aderentes as lougas e aos
aparelhos de iluminago, limpeza do piso, remogéo de todo e qualquer detrito de todos os
metais e ferragens, balcdes, etc.

A obra devera ser entregue devidamente limpa e desimpedida de qualquer corpo
estranho & mesma. Sera removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e
varridos todos os excessos. Todos os pisos serdo cuidadosamente lim pos, retirando-se toda
e qualquer sujeira aderente, lavados, a fim de apresentar superficie uniforme, isenta de
qualquer impureza, manchas e outras imperfeices, encontrando-se em perfeitas condigdes
de utilizagéo.

Todas as alvenarias de elementos vazados, revestimentos, aparelhos sanitéarios, etc.,
seréo limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a n&o serem danificadas
outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

Todas os registros seréo limpos com escova e sab3o, até que sejam retirados todos
os vestigios de sujeiras e/ou respingos da pintura.

Todos os aparelhos de comando e iluminag&o deverdo ser rigorosamente limpos e
polidos, observando- se o perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lampadas.

Todas as esquadrias deveréo ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as
dobradicas, trincos e fechaduras.

Juruti-PA, 10 de fevereiro de 2023

Amilton |.S. Viana
Engenheiro Civil
g CREA - PA; 151701949-4

AT 2w I
“Amilton José da Silva Viana

Engenheiro Civil
CREA: 151701949-4

Rua Firmino Guimardes, N°12, centro, Juruti-PA, CEP 68.170-000
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